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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 L6d2, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny typu ,,COMPACT PEL-LET”

o mocy nominalnej 18 kW
opalany granulatem drewna Pellet
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50 SWW 0711-59
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

TANIEOGRZEWANIE.PL A.SAWICKA, D. KORNATOWSKA
09-100 Ptonsk, ul. Rzemieslnicza 11

spelnia wymagania normy PN-EN 303-5: 2012
W zakresie sprawnosci i emisji zanieczyszczen kociol spelnia kryteria normy okreslone dla
klasy S (najwyzszej) granicznych wartosci emisji CO, OGC i pyléw, oraz sprawnosc1 cieplnej.
Kociol przeznaczony do pracy tylko z moca nominalna.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu:
nr 87/14-LG z dnia 22.09.2014 r.

Wyniki pomiaréw kotla ,,COMPACT PEL-LET”
Wyszczegdlnienie Moc nominalna Moc obnizona

Moc cieplna kotta — kW 18,1 5.1 -
Sprawnosé cieplna - % : 89,6 85,6
Emisja CO—mg/m’> (02 = 10%) 65 389
Emisja OGC — mg/m’ (02 = 10%) 6 4 11
Emisja NOx — mg/m’ (02 = 10%) 204 150
Emisja pylu - mg/m’ (02 = 10%) 28 34

Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badan kottéw i urzadzen grzewczych
Certyfikat akredytacji Nr AB 087, zakres akredytacji z dnia 30 maja 2014, wydanie 14.
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ZASWIADCZENIE
Kociol wodny COMPACT PEL-LET

opalany granulatem drewna ,,pellets”
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowany przez:

CWD Sp. z o.0.
05-629 Warszawa, ul. Pilicka 5

Kociol wodny COMPACT PEL-LET o nominalnej mocy cieplnej 18 kW spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu
(ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla
kottéw na paliwa stale.

Parametr Symbol Warto§é | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efekt.ywnoéci energetyczna 76 % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewezej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s 2 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane cieplo s Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
uzytkowe Aprinoll wyliown potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% organiczne
zZnamionowej | znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | znamionowej | znamionowe;j w trybie czastki zwigzki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
cieplnej cieplnej cieplnej cieplne;j cieplnej cieplnej PM 0OGC Cco NOx
°
] P P, T T elmax elmin Psp Esem | Esoce | Esco | Esnox
w
2 :
§ 18,1 5.1 83 79 0,030 0,025 0,005 33 10 340 158
3 ;
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
2
Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

* Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych kotta COMPACT PEL-LET podanych w
sprawozdaniu 87/14 —LG.
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