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SWIADECTWO
Nr OS/96/A/CUE/22

potwierdzajgce, ze :

kociol wodny typu BIOWARMER 250

o nominalnej mocy cieplnej 250 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasg w postaci zrgbek typu Bl

produkowany przez:

Zaklad Produkcji Kotlow C.O.
T. Sikorski R. Dams spotka jawna
ul. Rzemies$lnicza 11, 09-100 Plonsk

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 207/19-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

OKkres waznoS$ci Swiadectwa
od 11.2022 do 11.2025

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/96/A/CUE/22

kociol wodny typu BIOWARMER 250
o nominalnej mocy cieplnej 50 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasg w postaci zrebek typu Bl
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S klasy.

Uzyskana wartos¢ ;
Parametr |Miano Wymagania
BIOWARMER 250 normy
Paliwo Biomasa w postaci zr¢bek typu Bl
Moc cieplna | kW 250,0 74,7 | (100£8)% Qn ™
Sprawnosé n| % 90,1 89,7 >89
. Cco 463 496 <500
.% NO, s 219 187 bez wymagai
Z mg/m
g 0OGC 11 12 <20
= Pyl 26 7 <40™

M) Emisje gazow spalinowych w mg/m* odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar i wartosci O, = 10%
) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplne;.
) dotyczy tylko mocy nominalnej.
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